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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благопол1^lия человска

Федеральное бюдrкетное учреil(дение здравоохранения
<<щентр rигиепы и эпидемиологии в Самарской области>>

(ФБуЗ <<Щентр гиrиены и эпидемиологии в Самарской области>>)
Орган инспекции

проезд

Атгестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.7 1 0072 от 1 6.07. 1 5

тел./факс: (846) 260-37 -97 , 260-37 -99
6020155 инн бзl6098875

(УТВЕРЖДАЮ)
санитарно-гигиеническим

отдела гигиены и эпидемиологии в

районе города Самара ФБУЗ "Центр
в Самарской области'

О.А.Барабанова
г

Экспертное закпючение

по результатtlп{ испытаний

от 05.03.2022 г. NsЗ427

1. Наименование предмета экспертизы:

РезультатЫ лабораторньD( испытаIIий проб воды из распределительной сети
водорtвборныо колонки по адресаlл: с. Екатериновка, с. Малая L{аревщина, с. Городцовка, с.

Старьй Буян, с. Колодинка, п. Светлое Поле

2. Заказчик: МУП "Мирненское ЖКХ''
2.1. Юридический адрес: 446з77,оБJIАсть CAMAPCKAII, рАЙон

КРАСНОЯРСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО

ТИПА МИРНЫЙ, УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ
зА

2.2 Фактический аДРес: 446з77, Сал,rарская обл., Красноярский р-н,
. п.г.т.Мирньй, ул.Нефтяников, д.3 а

3. Изготовитель (разработчик):

3.1Юрилический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Змвление М468 от 10.01.2022.

2) ПротоКол лабораторньЖ испытаниЙ Nь 4799 от 04.03.2022 илЦ ФБуЗ <Щентр

гигиенЫ и эпидемИологиИ в Сашrарской области> (атгестат аккредитации М росС
RU. 000 1 . 5 l 0lЗ7, дата вкJIюченIбI в реестр 22. 06.20 1 5г.).

3) ПротоКол лабораторньЖ испытаниЙ Ns 4801 от 04.03.2022 илЦ ФБуЗ <Центр

ГИГИеНЫ И ЭПИДеМИОЛОГИИ В СамарскоЙ области> (аттестат аккредитации Ns РОСС
RU.0001.510137, дата включеЕия в реестр 22.06.2015r.).
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4) Протокол лабораторных испытаний Jф 4803 от 04.03.2022 ИЛЦ ФБУЗ KL{eHTp

гигиены и эпидемиологии в Самарской области> (аттестат аккредитации Jф росс
RU.000 1 . 5 |0Iз7, дата включения в реестр 22.О6.20 l 5г,).

5) Протокол лабораторных испытаний Jф 4805 от 04.0З .2о22 илц ФБУЗ KI_{eHTp

гигиены и эпидемиологии в Самарской области> (аттестат аккредитации JФ росс
RU.000 1 . 5 1 0Iз7, дата включения в реестр 22.06.2О1 5г.).

6) ПРотокол лабораторных испытаний М 4806 от 04.03.]0]2 I{,чц ФБ},з кцентр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области> (аттестат аккре.]Ilтацlili .\g росс

RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

7) Протокол лабораторных испытаний Jф 4807 от 04.03.2022 I,1-1Ц ФБ}-З Це:__:

ГИГИеНЫ И ЭПИДеМИОЛОГИИ В СаМаРСКоЙ области> (аттестат аккреJrlтацlпt ý РОСС
RU.000i.5101з7, дата включения в реестр 22.О6.20|5r.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:
!ля проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены протоколы

лабораторньж испытаний J\ь]ф4799,4801,480з,4805,4806,480i от оц.оз,эоzz г. И.Тiц ФБуз
KI-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области)) по испытанию проб воды из
распределительной сети - водоразборные колонки.

АТТЕСТАТ аККРеДИТаЦии испытательной лаборатории (центра) ФБуз кщентр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области) J\Ъ РоСС RU.0001.5101з7 от к20 сентбря>
20|Зr, дата включения в реестр 22.О6.20|5г.

Согласно протоколов лабораторньж испытаний мJ\ъ4799,480 1,480з,4805,4806,4807 от
04,0з,2022 г. пробы воды из распределительной сети - водоразборные колонки по адресам: с.
Екатериновка, с. Малая I_{аревщина, с. Городцовка, с. Старый Буян, с. Колодинка, п. Светлое
Поле, исследовirлись по микробиологическим показатеJuIм: общие колиформньiе бактерии(окБ), общее микробное число (омч), колифаги, Echerichia coli, на соответствие
требованияМ т. з.5 СанПиН |.2.з685-21 "ГигиБнические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания''.

По результатам лабораторньIх испытаний установлено, что данные пробы воды из
распредеЛительноЙ сети по микробиологическим показателям соответств}тот требованиям т.3,5 СанПиН |-2.з685-2| "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасно сти и (или) безвредности для человека фапrороu .р.д", Ъб"тания''.

Протокол 4799 от 04.03.2022

Определяемые показатели
Результаты испытаний *

характеристика погрешности
*"(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории:. 2lЗ64
омч Не обнаруrкено ( 0 КОЕ/мл) не более 50 КоЕ/мл

Колифаги Не обнаружено в 100 мл отсутствие БоЕ в 100 мл
Escherichia coli Не обнаружено в 100 мл Отсутствие КоЕ в 100 мл

Общие (обобщенные)

колиформные баrсерии (ОКБ)
Не обнаррr<ено в 100 мл Отсутствие КоЕ в 100 мл
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Протокол 4801 от 04.0З.2022

Протокол 480З от 04.03.2022

Протоко.r .1805 от 01.03.2022

Протокол 4806 от 04.03.2022

Определяемые показатели
Резуль ,таты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Регистрационный номер в лаборатории 2lЗ65

омч Не обнаружено ( 0 КОЕ/мл) не более 50 КоЕiмл
Колифаги Не обнаружено в ,100 мл отсутствие БоЕ в 100 мл

Escherichia coli Не обнаружено в 100 мл Отсутствие КоЕ в 100 мл
Общие (обобщенные)

колиформные бакгерии (окБ)
Не обнаружено в 100 мл Отсутствие КоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний +

характеристика погрешности
*"(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2lЗ66
омч Не обнаружено( 0 КОЕ/мл) не более 50 КоЕ/мл

Колифаги Не обнаружено в 100 мл отсутствие БоЕ в 100 мл
Escherichia coli Не обнаружено в 100 мл Отсутствие КоЕ в 100 мл

Общие (обобценные)

Fiэл,lфорьlные баrгерии (окБ)
Не обнарулкено в 100 мл Отсутствие КоЕ в 100 мл

О;ределяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 21367

омч Не обнаружено( 0 КОЕ/мл) не более 50 КоЕ/мл
Колифаги Не обнаружено в 100 мл отсутствие БоЕ в 100 мл

Escherichia coli Не обнаружено в 100 мл Отсутствие КоЕ в 100 мл
Общие (обобщенные)

колиформные бакгерии (ОКБ)
Не обнаружено в 100 мл Отсутствие КоЕ в 100 мл

Определяемые показатели
Результаты испытаний t

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2lЗ68
омч Не обнаружено( 0 КОЕ/мл) не более 50 КоЕ/мл

Колифаги Не обнаружено в 100 мл отсутствие БоЕ в 100 мл
Escherichia coli Не обнаружено в 100 мл Отсутствие КоЕ в 100 мл

Обцие (обобщенные)

колиформные бакгерии (ОКБ)
Не обнаружено в 'l00 мл Отсутствие КоЕ в 100 мл
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Протокол 4807 от 04.03.2022

заключение
по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторньгх испытаний проб воды из

распределительной сети - водоразборные колонки по адреса}4: с. Екатериновка, с. Малая
Щаревщина, с. Городцовка, с. Старый Буян, с. Колодинка, п.Светлое Поле
Соответствуют

т. 3.5 СанПиН |.2,З685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" по
представленным показателям.

иВрач по общей гигиене Слесаренко Е Ю

Определяемые показатели
Результаты испытаний *

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2lЗ69

омч Не обнаружено( 0 КОЕ/мл) не более 50 КоЕi л,tл

Колифаги Не обнаружено в 100 мл отсутствие БоЕ в 'Сс lлл

Escherichia coli ' Не обнаруrкено в 100 мл Отсутствие КоЕ з ']-l ,".-

Общие (обобщенные)

колиформные бакгерии (ОКБ)
Не обнаружено в 100 мл Отсутствие КоЕв:],l ,,,.^
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Федеральная сrгуrкба по надзору в сфере защиты

прав потребrгепей и блаюполr{иJl человека

Федеральное бюджетное учре)lцение здравоохранения
<<Щентр гигиены и эпидемиологItи в Самарской области>>

(ФБУЗ <<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>)

ИСIIЫТАТЕЛЬНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ

Данные юридичесI!ого лица: 443079, г. Сыара, проезд Георгш Митирем, д. 1

Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл, почта: all@fgrиmo.ru, lilw.fguzsmo.ru
иннкпп бз 16098875/6з l 60 1 001

ATecTar аккредитации I,UЩ (уникмьный номер записи
об аккредитации в реестре акк?едитованных лиц Росаккрелитачии):
Nc РОСС RU.0001.5l0l37, лrа вшючения в реестр 22.06.20l5г.

Фаmический адрес деятельности I,IЛЦ:

4431l2, РОССИЯ, Самарскш обл., г. Самара, Красношинский район, пос.

Упрашенческий, пер. Паша Маркина, л. 4

Ф-|.2;71,7.|

организации ФБУЗ <Щентр

в Самарской области),
илц

А.А. Сагrукова

протокол лАБорАторных испытАниЙ лъ 4799 от 04.03.2022

Ко:образча(пробы): 5676,2.|0,02.22.В
1. HalIrteHoBaHIIe образца (пробы):
l вода питьевая из распределительной сети холодная - ВРК, с. Малая Щаревщина, ул. Вольная,3
объект испытаний:
Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемоди€шиза

2. Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ"
2.1Юридический адрес:
446з,7,7, оБлАсть сАмАрскАJI, рАЙон крАсноярскиЙ, посЕлок городского типА мирныЙ,
УЛИЦА НЕФТЯНИКОВ, ДОМ ЗА
2.2 Фактпческпl"I адрес:
146З77. Саrtарская обл., Красноярский р-н, п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. З а

3. I1зготовlIтель:*
3.1 ЮрилическIlй адрес:*
3.2.Фактический адрес: *

3.3 Щата и время изготовления:*

4.,Щата и время* отбора образца (пробы):
|0,02.2022 г.

5. .Щата получения обрдзца (пробы):
|0.02.2022 r.

б. rЩополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОJDКЕНИЕ IIРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИI-Е

Наспояtцuй проmокол лабораmорных uспыmанuй распросmраняеmся mолько на объекпьt, поёверzнуmые uсПыmанuЯлl.

Проmокол не мо)tсеп быmь воспроuзвеdен не в полнам объеме без пuсьменно2о разрешенuя lлспыпаmельноzо лаборапОрнОZО ЦенmРа.

Пропокол Nэ 1799 оп 04.03.2022

*



;|

Заявление Ns468 от 10.01.2022 Производственный контроль ,Щостамено в термоср{ке
,.Место отбора - вода питьев{lJI из распределительной сети холодная - ВРК, с. Малм
Вольная, 3 Акт отбора образцов (проб) от 10.02.2022 r.

Щаревщина, ул.

7. Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу):
АглиулоВ Р,Ш., мастер МУП "Мирненское )IKX" ИIЩ не несет ответственности за обор проб
Е. Результаты лабораторньш пспытанпй

i""' ,

*залолняgтся при необходимости
* *уровень оценённой неопредел9нпости соответствует зад.нным предсла}r
Протокол составлен в 4 элвемплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

насmопцuй проmокап лаборапорньlх uспыпанuй распроспраняеmся па|aько на обьекпьt, поdверzнуmые 1'спьlпан1,1яrt,ПроmокоЛ не мо)lсеп быПь воспрiuз"rirП n" в пацнач объеме без iucbMe'Ho.o разреtценuя uспьlmФпельноzо лабораmорноео ценmра
Проmокол NЬ 4799 оп 01,03.2022 Сmр.2 чз 2

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределеr"осrr; 
]

Ед. изм Hfl на методы испытаний

ытАн ми и
fuрес проведения 443112, россия, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, пос,

Уп й, Павла на, д. 4
Ре ыи 2lЗ64 от 14.02.2022

п 1 0.02.2022 - 1 4,02,2022

омч Не обнаружено ( 0
КоЕ/мл мук 4.2.101 в_01

Колифаги Не обнаружено в 100
мл БоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

Escherichia coli
Не обнаружено в 100

мл КоЕ в 100 мл гост 31955.1
Общие (обобщенные)

колиформные бакгерии
(окБ)

Не обнаружено в 10О
мл КоЕ в 100 мл

МУК 4.2.10,1В-01 (с изменениями МУК
4,2.3690_21)



,lццШШ{ЬЦнЦЦilШll й:}##fi}тfiН:н:tr*;i*тfrн*я
<<щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской об.лrасти>r(ФБуЗ <<Щентр гигиецы и эпидемиологии в_Самарской областп>)ИСIIЫтАтЕльнътй лдБордто".r"м цйi"аЬ

trЁ",ff#ff;Ы;ЁlТ;lО'_О]',,. CaMapq проqд георгия мнтgрва д. lIДflrкIпi;ilЙ;Ь"Й?iiаrТ ПШГа: аll@gчzsаrпощ.r"*,".rс*йо.; -

Атестат_аккре.литачии },lJlL] (уникмьный номер залисн

ff ;ШЁ;ifiШ i;ffi ]!:;#:a::uunn"'" 
nnu Ро,ч*^редитации):

вIоlючения в реестр 22.06.20l5г,

Р,r,т,".".::тлчq.с леятельности ИЛ I_{:

ii,'лll1:i9a"Т, СаМаРСКШ Обл., г, Самара, Красноглинский район, пос,lправленческий, пер. Пав,rа Маркина, д, 4

Ф-|.2.7/7.1

организации ФБУЗ кЩентр
Самарской областюr,в

илц

А.А. Сапукова

протокол лАБорАторньж испытАний л! 4801 от 04.03.2022
Кодобразца(пробьl): 5677.2.10.О2.22.В
1. Irапменование образца (пробы):

]1ола 
питьевая из распределительной сети холоднаlI -объект испытанпй:

Вола. Вытяжки. Вода питьевЕUI, в т.ч. для гемодиализа
Z.5аказчпк:
МУП "Мирненское ЖКХ''
2.1 Юридический адрес:
446з77, оБлАстъ CAMAPCKAII, рАЙонуJIицА нЕФтяников, дой 

'; 

-'-^'

ВРК, с. Городцовка, ул. IdeHTpM ъная,21

2.2 Фактический адрес:
446З7 7, Самарская обл., Красноярский
3. Изготовитель:*
3.1 ЮРпдпческий адрес:*
3.2.ФаКтический адрес: *

3.3 {ата и время изготовлепия:*

KPAcHolIPcKI4Ia, посЕлок городского тиIIА мирныи,

Р-Н, П.Г.Т.МирныЙ, ул.Нефтяников, д. J з

4. Щата п время* отбора образца (пробы):
l0.02.2022 г.
5. {ата получеЕия образца (пробы):
10,02.2022 r.
б. {ополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

IIРОДОJDКЕНИЕ ГРОТОКОJЦ }IA СIIЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
Наспоящuй пРоtпокал мбораtпорньа uспьrпанuй распроспраняепся mолько на обьеюпьl, поdверzнуtпь.е uспыпанuям.Пропокаl не моэtсеп бьtпь воспроuзвеdен не в пoJt'al,r обьеме без пчсьменно2о ревреlаенuя uспьlпаmельноzо лабораmорноео ценпра,

Пропокм JФ 480 I оm 04. 03. 2 022



Заявление м468 от 10,01,2022 Производственный контроль .Щоставлено в термосумке,Место отбора - вода 
чn.гье_вая 

из распределительной сети холодная - ВРК, с. Городцовка,21 Акт отбора образцов (проб) о,l0.0ZiOZZ r. ул. Щентральная
7. Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу):
АглиулоВ Р,Ш,, мастер МУП "Мирненское ЖКХ" ИItЦ не несет ответственности за обор проб8. Результаты лабораторных испытаний

*заполняgгся при необходимости
**уровень оценённой Ееопределенности соответствует заданным пределаN{
Протокол составлен в 4 эrсемплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

наспояuluй проmокоп лаборапорньlх uспьlmанuй распроспраняеmся mолько на обьекmьt, поdверенупые uспыmанuям,Проmокол не моlсеm бо,mь воспроuз""й" n' в па|lном объеме- без пuсьменноZо разрешенuя uспьлпаmельноао лабораmорноzо ценпраПроmокол М 4В0] оm 04.03,2022 Сmр.2 uз 2

}i.

Определяемые
показатели Ед. изм

, - l,:

Н! на методы испытаний

ис
fuрес проведения: 44З112, РоССИЯ, Самарская обл., г.

енческий, пер. Павла М

р

кина, д. 4
Самара, Красноглинский район, пос.

от 14,02,2022онный
п 0 .02.2022 1 4,02,2022

омч Не обнаружено ( 0
КоЕ/мл КоЕ/мл мук 4.2.101 в_01

Колифаги
мл

Не обна ружено в 100
БоЕ в 100 мл мук 4.2.101в_01

Escherichia coli
мл

не обнаружено в 100
КоЕ в ,100 мл гост 31955.,|

Обцие (обобщенные)
колиформные бактерии Не обнаружено в

100 мл КоЕ в 100 мл
МУК 4.2.101В-01 (с изменениями МУК

4,2,3690-21)

РезультаiБГ-
испытаний t

характеристика
погрешности

**(неопределенности)

2l365



,lЦЧlШьццilil!цнццll .=:нi+Ё#1"fi:жhh:ь*
<<Щентр гIlгIlены Il эп|lдемиологии в Самарской области>>(ФБуЗ <<Щентр гIIгиены Il эпlIдемцологии в Самарской области>>)испытАтв"ъный лАБорАторныИ цЕнтр (илц)

fffi"##:ffi fi"Jlliri'Y11*!ы,lпl,л,поезлгеоргшмmирем,дltTTr^лlliiiloБs-s"iiйliia# пота: аll@фrиsmо,rч **.rguоа.о,-'
ATecrm акк?елитации l,tЛЦ (уникальный номер залиси

il ;ЬТЁffiffi iiiБi}i*::::"un"u*,"u ро.u*Ьедитации):

9,u.y."_r._.т"и адрес деrтельносj;;;'"""' 
В РееСТР 22'06'20 I 5Г'

44J l I2. россиЯ, Самарскш обл,, г, Самара. Красноглинский район, пос,Упрашенческий, пер. Пав,rа Маркина. л, 4

Ф-1,2.7/7,1

организации ФБУЗ кЩетпр
в Самарской областю>,
илц

А.А. Сапукова

IIротокол лАБорАторньж исIштАний лЬ 4803 от 04.03.2022
Код образца (пробы); 5678.2.10.0 2.22.В
1. Irапмеповацпе образца (пробьl):

lЁriffi:ff'#""р"о""й""""оt '*"" 
холодная - врк, с. Екатериновка, ул. совхознаяо 2

Вода. Вытяжки. Br
2. Заrсазчик, 

oДu питьевая, в т.ч. для гемодиrшиза

МУП "Мирненское ЖКХ''
2.1Юридический адрес:

1ffii?-Ж;ёХfrSffi РАйОН КРАсцоярскIй, посЕлок городского тиIIд мирньй
2.2 Факrпческий адрес:

]:fr*rнýн обл., Красноярскийр-ц п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д.3 а
3.1 ЮРЦдический адрес;*
3.2.Фактпческпй адрес; *

3.3 {ата п время изготовленпя:*

4. Щата и время* отбора образца (пробы):
10.02.2022 г. \ -r--
5. Щата получения образца (пробы):
10.02.2022 r.
6. {ополните.пьЕые сведенпя, в т.ч. место отбора:

ПРОДОJDКЕНИЕ IIPOTOKOJИ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
Наспояtцuй проmокап лабораmорньlх uспь.mанuй распросmранмmся пПРОmОКаП Не МаЮеm бЬlПЬ Воспроuзвеdен не в папном обьеме без пчсьм,**"ii|о"i,ЖХ:;:Ж#::::;:;:ж 

u*,*
Проmокап М 4803 оп 04.03.2022



Заявление }lъ468 от 10.01.2022 Производственный контроль Щоставлено в термосуN{ке
.Место обора - вода питьевая из распределительной сети холоднzш - ВРК, с. Екатериновка, ул. Совхозная,
Акт отбора образцов (проб) от 10.02.2022 r.
7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Аглиулов Р.Ш., мастер МУП "Мирненское }КХ" ИJIЦ не несет ответственности за отбор проб.
8. Результаты лабораторпых испытаний

..l'..

*залолняется при необходшr,tости
**уровень оценённой пеопределенности соOтветствует заданным пределаil,t

Прmокол cocTaыIeн в 4 эrвемплярах

Лицо, ответствепное за оформление протокола: Кутепова С. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

наспояtцuй пропокол лаборапорньlх uспьlпанuй распроспраняепся mолько на объекmьl, пodBepal,tttbte uспьlmанuя|уl.
Проmокол не моTсеm быmь воспроtlзвеdен не в полна,л4 фъемi без iucbMe'Hozo разрешенuя ltспыпсllпельноzо лабораmорноео ценmра

Определяемые
показатели

Результ-ты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм. Н! на методы испытаний

испытАн

Не обнаружено( 0
мук 4.2.101в-0,1

ч

омч

г.44ия: 13 ссро ия1Адрес проведен 2, аСам облрская нскии иКрасноглСамара, пос.район,
Павла 4

ия: 10,02,2022 - 1 4,02.2022

КоЕ/мл

Ре ыи 2/366 от 14.02.2022
п

Колифаги Не обнаружено в 100
мл

БоЕ в 100 мл мук 4.2.101в-01

Escherichia coli
Не обнаружено в 100

мл КоЕ в 100 мл гост 31955.1

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

(окБ)

Не обнаружено в 100
мл КоЕ в 100 мл

МУК 4.2.101В-01 (с изменениями МУК
4.2.3690_21)

Проmокол No 4803 оп 04.03,2022 Сmр.2 uз 2



,lЦЧlШЬц|ьцlн!цшццll .d'fr{';ffji+1ih:H#*-ft*;"'n,
<<Щентр гигиены Il эпIIде}lltологии в Самарской области>>(ФБуЗ <<ЩентР гигиенЫ Il эпIlдемиологии в.Самарской области>>)ИСПЫТАТЕЛЪНЬЙ ЛАБОРАТОРНЫИ ЦЕНТР (ИЛЦ)

ffанные юриличесюло лица: 44З
l елефон/факс: (846) 260_з7_s7 -ОJП:]._9"3Ч,"РОеЗД Георгия Мmирем, :, I,*r(й;il;й;йlJia# почта: all@fgusmo ., **,fд..u.о,.

Ф-1,2.7/7.1

медицинской организации ФБУЗ кЩентрэпидемиологии в Самарской области>,
руководителя ИJIЩ

А.А. Сапукова

ЁсЕ

9'

.2022

Iротокол лАБорАторньIх испытАний ль 4805 от 04. 03.202 2
Кодобрщца(пробы): 5679,2.10.02.22"B
1. IIапмеповаЕше образца (пробы):

l;IТЖ:r#i:спределигел""ой "*"" 
холодн{ш - врк, с. старый Буяц ул. щачная,20

Вода. Вьrгяжки. Br
2. Заказчпк, 

oOu питьевм, в т.ч. для гемодиализа

МУП "Мирненское жкх,,
2.1Юридический адресз

1]f;tri?*Ъffi#frSffi РАйОН КРАсноtrскIй, посЕлок городского тиIIд мирвй
2.2 Фактический адрес:

j]ffI;!;жH:I oбn., Красноярский р-н, п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. 3 а
3.1 ЮРшдическпй адрес:*
3.2.Фактический адрес: *

3.3 {ата п время пзготовленпя:*

4. Щата и время* отбора образца (пробы):
l0.02.2022 r.
5. Щата получеция образца (пробы):
l0.02.2022 r.
б. {ополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

ПРОДОJDКЕНИЕ IIPOTOKOJЦ F{А СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАIil{ЦЕ
Наспоящuй пропокол лабораmорньlх uспьrmанuй распрасmраняеmся rпПРОПОКОЛ Не моеюеп бьlпь воспроuзвеоен не в пална|| обьаце без пчсьм""поrо*u*О 

ОО ОбЬеППЬl, ПйВеРауmые uспьlпанttям,
pcl:lpeщeчurl uспылпаmельноlо лабораmорноzо ценmра.

Проtпокм lW 4В05 оп 04.03.2022



Заявление М468 от 10.01.2022 Производственный контроль ,Щоставлено в термос1а,{ке
.Место mбора - вода питьеваJi из распределительной сети холодная - ВРК, с. Старый Буян, ул. ,Щачная, 20
Акг отбора образцов (проб) от 10.02.2022 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Аглиулов Р.Ш., мастtр МУП "Мирненское ЖКХu ИIIЩ не несет 0тветственности за обор проб.
8. Результаты лабораторных испытаний

*заполttяется при необходимости
**Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 эюемплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

насmояtцuй проmокол лабораmорньй uспыпанuй распросmраняеmся mолько на объеюпьl, поdверzнупьlе uспыmанlп1|l.
Пропокол не моr!сеm быпь воспроtввеdен не в полном объеме без пuсьменно2о разреlаенuя uспыпапельноzо лаборапорно?о ценпра

Проmокол Nэ 4805 оm 04,03.2022 Сmр.2 uз 2

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

хараперистика
погрешности

**(неопределенности)

Ед. изм Н.Щ на методы испытаний

МРес проведенияi 443112, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, Красноглинский район, пос.
огичЕско ЛАБОРАТОРИи

Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4

испытАн

Регистрационный номер: 21367 от 14.02.2022
Даты проведения: 10.02,2022 - 14.02.2022

омч Не обнаружено( 0

КОЕ/мл)
КоЕ/мл мук 4.2.101в_01

Колифаги
Не обнаружено в'l00

мл
БоЕ в ,100 мл мук 4.2.101в-01

Еsсhегiсhiа coli
Не обнаружено в 100

мл
КоЕ в 100 мл гост 31955.1

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

(окБ)

Не обнаружено в 100
мл

КоЕ в 100 мл
МУК 4,2.10'|В-01 (с изменениями МУК

4.2.3690-21)



,lцчlшь,днlц!ншцll 
.."^--'i:+Э;j'i*i fi;:ж##::tl}Ж:,*",,,

<<Щентр гIlгIlены ,, ,пrrоarr,rо,rогIlи в Самарской области>(ФБуЗ <Щентр гигиены Il эпIlдеNrIIологии в.Самарской области>)испытАтЕльньй лдворiiЬрнъrИ цЕнтр (илц)
Данные юридического лица: 44l
lелефон./факс: (846) 260_з7_97 

1079' Г, СаМаРа,.ПРОеЗл Георгия мпирева, д |

иrtн,кй Jil oй rr]ir]l J ia# 
лочта : аll@fguzsаmо, ru. м Гgusало, ru

}1111m 
акпелитачии I,LЛl_{ (уникальный номер залкси

i:;Шrffiffi i;ff #:;ж:j::u"",u*,,u ро"чйедитации),

fiт,тт#.ffi:нrd*"Ж,ния 

в реестр 22 06 20 l 5г,

упраменческий, пер. павла r"J;;l"|fliОП 
КРаСНОГлинский район,

Ф-1.2.7/7,1

медицинскоЙ организации ФБУЗ кЩентр
Самарской области>,

илц

А.А. Саrryкова

IIротокол лАБорАторных исIштАн,шu л} 480б от 04.03.2022
КОД образца (пробы): 5680.2.10.0 2.22.в
1. Еаименовапие образца (пробы):

iЁrffiТ:,Ж'#""р'о""й""""оо ,""" холоднм - врк, с. колодинс кая,2
Вода. Вьrгяжки. В
2. Заказчик, 

oOu питьевая, в т.ч. дIя гемодиализа

МУП "Мирненское жкх,,
2.1Юридическпй адрес:

,#ili ffi рАЙон крАсноярскIй, посЕлок городского тиIIд мирньЙ
2.2 Фактпческшй адрес:

].'iТ;3Жfi;1; 
ОбЛ., КРасноярский р-н, п.г.т.мирпый, ул.нефтяников, д. з а

3.1 ЮРИдшческий адрес:*
3.2.Фактический адрес: *

3.3 {ата и время пзготовленпя!*

4. {ата и время* отбора образца (пробы):
l0.02.2022 г.
5. {аТа получения образца (пробы):
l0.02.2022 r.
6. {ополпительЕые сведеппя, в ъч. место отбора:

ГIРОДОJDКЕНИЕ IIPOTOKOJИ НА СIIЕДУЮЩЕЙ СТРАНШР
Наспоящuй пропокол лабарапорнь|х uспьlпанuй распросmраняеmся пПРОПОКОЛ Не МОlСеП бЬlПь воспраuзвеdен не в папном объеме без пuсьмr**"ii#"ritrХ:;Ж:::Ьrc uспыпанuял,.

,о лабораmор ноео ц е нmра.

Пропокап JФ 4806 оm 04.03.2022



Заявление Nр468 от 10,01,2022 Производственный контроль ,Щоставлlено в термосуN{ке автотранспортом,Место обора - вода питъеваJI из распределительной сеrй *олод"ая - ВРК, с. Колодинка, ул. Колодинская, 2Акг отбора образцов (проб) от 10.02.2022 r.
7. Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу):
Аглиулов Р,Ш,, мастер МУП "Мирненское ЖКХ" I4JIЦ не несет ответственности за обор проб.
8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые
показатели

Результаты-
испытаний t

характеристика
погрешности

--(нqопрелеленности)

Ед. изм Hff на методы испытаний

лАБорА
г.

исп ия оБи иг чЕско р
Адрес 1443 1проведения россия2, обл. dсСамарская нскийКрасноглимара, пион ос,раУп равленчески й, мПавла 4д.НЭ,

ия: 10,02,2022 - 1 4,02,2022

Ре 2/36В от 14,02.2022
тып

Не обнаружено( 0омч КоЕ/мл мук 4.2.101в-01

Колифаги
мл

не обнаружено в 100
БоЕ в 100 мл мук 4,2.101в-01

Еsсhеriсhiа coli
Не обнаружено в 100

мл КоЕ в 100 мл гост 31955.,|
Общие (обобщенные)

колиформные бактерии
(окБ)

Не обнаружено в 100
мл КоЕ в 100 мл

МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК
4.2.3690-21)

*заполняется при пеобходимости
**уровень оценёнпой неопределенности соответствует заданцым пределЕlп,t

Прmоrол составJIен в 4 эrвемплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

насmоящuй проmокол лаборапорньlх uспьlпанuй распросmраняепся полько на обьекmьt, поdверzнупые uспьlпанlýtJrr.проmокол не мо'сеп быmь воспроtlзвеdен не в полнам ойrri ou i*irr"оrо-рьрr*"п1,' llспыlпапельноzо лабораmорно2о ценпра
Пропокол Nl 4806 оп 04.03,2022 Спр,2 tlэ 2



Ф-1.2.717.1

lllllllllllilllшlllll lll lll ll
2"21 0020"048076''

.Щанные юри:ического лица: 44З079, г. Самара, проезд Георгия Мишрем, :. l
}a.._t9з9rl. (8J6) 260-37-97, 

.эл, 
пота: all@fgusamo,ru, ww,tEusmo ruиннкJrп бJ l б098875 63 | 60 l 00l

Алесrm аккрелитаuии tlЛI-{ 1уникмьный номер зmиси
:: ::чglliчr" в реестре акh?едиmванных лиц Росаккредитации):
Ns РоСС RU,000l ,5 l0l37, дfrа вtrючения в реестр 22,06.20I5г.
Фа_юический адрес деятельности I,iJIЦ:
44з l l2, россиЯ, Самарскм обл., г. Самара, Красношинский район, пос,Управ,rенческий, пер. Паша Маркина, д. 4

Фе:ерз_-ть;.Я ;,тхба по наJзору в сфере защиты
прав пот; е a }rT e,.r е I.i ll б.l агополу{ия человека

Федеральное бюJ;riетное !,чреrкденIiе здравоохранения
(Центр гtlгIlены Il эпIlJе}rIiологиII в СамарскоГrобласти))

(ФБуЗ ((Центр гIlгIlены н эпllдеNIIlологии в СамарскоЙ области>)
ИСПЫТАТЕЛЬНЬЙ,ТАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

организации ФБУЗ кЩентр
в Самарской области),
I4JIц

А.А. Сапукова

протокол лАБорАторнъIх исIштАний лэ 4807 от 04.03.2022

Код образца (пробьl): 5681.2.10.02.22.В
1. Напмепованпе образца (пробы):
б вода питьеваЯ из распределительноЙ сети холодНая - ВРК, п. светлое Поле, 4объект пспытапий:
Вода. Вытяжки.Вода питьевая, в т.ч. для гемоди:шиз а
2. Заказчик:
МУП "Мирненское ЖКХ''
2.1Юридический адрес:

i.iffii?ffi РАйОН КРАСНОtrСКшi, посЕлок городского тиIIА мирный,
2.2 Фактический адрес:
446з77, Самарская обл., Красноярский р-н, п.г.т.Мирный, ул.Нефтяников, д. З а
3. Изготовитель:*
3.1 Юридический адрес: *

3.2.Фактическшй адрес: *

3.3.Щата и время изготовления:*

4. Щата п время* отбора образца (пробы):
|0.02.2022 r.
5. Щата получения образца (пробы):
I0.02.2022 r.
б..Щополrrительные сведеппя, в т.ч. место отбора;

ПРОДОJDКЕНИЕ IIРОТОКОJIА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
Насmояtцuй пропокал лабораmорнь.хuспыmанuйраспросmрамеmся пQllьtю на обьекпьl, поdверzнупые uспь,mанцrtм.Проmокал не моасеm быmь воспроuзвеdен не в папнам объеме без пuсьменно2о рсврелценllя llспь.mапельноао лаборапорно2о ценпра.
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Заявление J\ъ468 от 10.01.2022 Производственный контроль .Щоставлено в термосумке автотранспортом
,Место отбора - вода питьевая из распределительной сети холодная - ВРК, п. СветлБе Поле, ул. Полевая, 4Акт отбора образцов (проб) от 10,02.2022 т,

7. Ф.и.о., должность, отобравшего образец (пробу):
Аглиулов Р.Ш., мастер МУП "Мирненское ЖКХ" ИЛI_{ не несет ответственности за отбор проб.
8. Результаты лабораторных испытаний

*заполнястся при необходимости
* *уровень оценённой неопределенности соOтветствует зад.нным пределаil{
Протокол составлен в 4 эrcемплярах

Лпцоо ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.
ОКОНtIАНИЕ ПРОТОКОJIА

]#|.' :

* Наспояtцuй проmокол лабораmорньlх uспьtпанuй распросlпраняепся mолько на объеюпьt, поdверzнуmьlе uспьlпанuялl.Проmокол не Моасеп быmЬ воспроuзвеdен не в папном ооъемi аез iuror""noro р*рrtаенuя llспьlпаmельноzо лабораmорноzо ценпра

Определяемые
показатели

Результаты
испытаний t

характеристика
погрешности

*(неопределенности)

Ед. изм Н,Щ на методы испытаний

ия ми иологи

омч мук 4,2.101 в-01

исп

раЙон, пос.

лАБорАт р
1443 1проведения россияАдрес 2, обл. саСамарская нскиймара, Красногли

Уп мПавлапй, 4д.Н?,

КоЕ/мл
Не обнаружено( 0

ко

Ре 2/369 от 14,02.2022
п 10.02.2022 - 14,02.

Колифаги Не обнаружено в 100
мл БоЕ в 100 мл мук 4.2.101в_01

Escheгichia coli
Не обнаружено в 100

мл КоЕ в 100 мл гост 31955.1

Общие (обобщенные)
колиформные бактерии

(окБ)

Не обнаружено в
100 мл КоЕ в 100 мл

МУК 4.2.101В-01 (с изменениями МУК
4.2.3690-21)
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